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Princippet for, hvordan der renses for diverse aflejringer i røret, inden der kan isættes blærer. Gennem 
anboringen renses røret for aflejringer inden blærerne isættes. For at begrænse gasudslippet mens rensejernet 
er i brug, anvendes tvist som interimistisk tætning. Der anvendes friskluftmaske mens der arbejdes. 

Skærelinie

Ledningsbrud

Skærelinie

Rensejern

Aflejringer

Tvist Ler



N2

Blærer
(balloner)

Kvælstof

Skærelinie

Ledningsbrud

Skærelinie

Blærer
(balloner)

Rørstykke,
der fjernes

Aftræksrør

Specialrist

Påfyldningskobling

Ler

Principtegning af det samlede arrangement klar til udskæring af rørstykke. Det er af sikkerhedshensyn,  
at der monteres en blære til begge sider af ”arbejd shullet”.

































Ekspansionsprop

















Nyt plastrør

Overgangsstykke
(kobling støbejern-plast)



Blæreplade med bolt
for tilspænding
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